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                                                 Inowrocław,  26 kwietnia  2018 r.

          BHP.230.2.5.2018
P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

         przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im.
         Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu  ul. Ignacego Daszyńskiego 29
         (rafal.pierzchalski@wp.pl)  tel.: 52 - 35-52-444.
         Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

                                                                      Urzędu Miasta Inowrocławia.

         Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia 

                          na II kwartał 2018 r.

         Termin kontroli: 25 kwietnia  2018 r.

         Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

         1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

 pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

         2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

         3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia, 

         4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia 

 pożarowe.

         Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest dyrektor – Rafał
         Pierzchalski.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 65 pracowników, 

w tym 52 kobiety.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

         1. Pan  Rafał Pierzchalski  – dyrektor;

          2. Przedstawiciel osoby wykonującej zadania ds. bhp.

         Kontrolę przeprowadzono w obecności:

          1. Przedstawiciel osoby wykonującej zadania ds. bhp;         

          2. Konserwator – pracownik gospodarczy.

Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

      -----------------------------------------------------------------------------------------------        

ochrony przeciwpożarowej 

      ---------------------------------    

           a/ profilaktyczne badania lekarskie

    Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami 

    określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. 

    U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 

    i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

    lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

    pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

    w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2067 ze zm.).  Uwagi:

    * nauczycielka zatrudniona od 2012 r. nie była poddana badaniom sanitarno-
       epidemiologicznym;
b/ postępowanie powypadkowe

  Według kontrolowanych nie było wypadków przy pracy od 2013 r.

  Postępowanie powypadkowe uczniów prowadzone było według zasad

  określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
  grudnia 2002r.  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
  szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Uwagi:
  * postępowanie powypadkowe praktycznie prowadzi społeczny inspektor pracy,

     a dokumentacja powypadkowa dostarczana jest osobie wykonującej zadania

     służby bhp do sprawdzenia i podpisana. Jest to naruszenie przepisu § 43, pkt 2
     rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

     bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach

     (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), który określa, że zespół powypadkowy

     przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumenty
     powypadkowe, w tym protokół powypadkowy. W § 43 i 44 ww. rozporządzenia
     określono skład zespołu i obowiązki przewodniczącego zespołu.

c/ szkolenia bhp

    Szkolenie wstępne i okresowe  pracowników przeprowadzane były w terminach
    zgodnych  z przepisami   rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
    lipca 2004 r. w sprawie   szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
    (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Uwagi:    

    * w czasie szkolenia wstępnego ogólnego nie przyjmuje się oświadczeń 
   o zapoznaniu  z osobami wyznaczonymi do zajmowania się zwalczaniem
   pożarów, ewakuacji i udzielaniem pierwszej pomocy - uchybienie art. 2374 §3
   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze
   zm.);  
* 1 września 2017 r. przyjęto oświadczenie nowo zatrudnionego pracownika 

   o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym  logopedy i wychowawcy świetlicy, a nie
   ma dokumentacji oceny ryzyka  zawodowego dla tych zawodów.

d/ ryzyko zawodowe     

    Opracowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w Szkole.

    Uwagi:

    * w znowelizowanej ocenie ryzyka zawodowego osób kierujących pracownikami

       w poz. 4; 13; 14; 16 niewłaściwa ekspozycja na zagrożenie. W pozostałej

       dokumentacji uwagi jak poprzednim protokole.
e/ instrukcje bhp

Wywieszono instrukcje bhp przy urządzeniach, których dotyczą. Uwagi:
    
    * sala multimedialna

       - brak pierwszej strony regulaminu,
                   - brak instrukcji bhp przy  pracy na stanowisku z monitorem ekranowym;

                * sala (s.) nr 200

                   - brak instrukcji bhp przy pracy na kopiarce;

f/ odzież robocza i ochronna
       
   Pracodawca, zarządzeniem uregulował wydawanie odzieży roboczej i ochronnej.

   
   Bez uwag.
g/ służba bhp

    Osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła 14 września 2017 r. 

    pracodawcy roczną analizę bezpieczeństwa i higieny pracy, tak jak wynika
    z przepisu   § 2 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 września
    1997 r. w sprawie  służby  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.
    704 ze zm.). Uwagi:

    * brak dokumentu określającego co zrobiono z uwagami wykazanymi w analizie;

    Sprawdzano warunki pracy i nauki 15 i 16 czerwca 2017 r.  Bez uwag.
h/ kontrole
    * 28 listopada 2017 r. dokonano kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej.

       Uwagi:

       - w protokole pokontrolnym, sprawdzający wpisał 6 niesprawności odcinków
          instalacji odgromowej, jednak brak dokumentu, który by określał, czy
          naprawiono usterki. 
 * 10 października 2017 r. dokonano sprawdzenia stanu technicznego budynków
    Szkoły – spełnienie wymogu wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra

    Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

    bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach     

    i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Uwagi:
    - protokół zawiera 5 propozycji remontów, na których brak adnotacji, co się
      zmieniło  do dnia kontroli. 
 * 24 sierpnia 2015 r. przeprowadzono coroczną kontrolę stanu technicznego
    budynku, tak jak stanowi   przepis art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
    budowlane (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1409 ze zm.). Uwagi:

    - nie dokonano kontroli stanu technicznego przez osobę z uprawnieniami

    budowlanymi w 2017 r.;   

    * 7 grudnia 2017 r. dokonano kontroli instalacji gazowej. Bez uwag.
    * 7 grudnia 2017 r. dokonano kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych.
      Uwagi:

       - w protokole nieaktualny przywołany akt prawny;
    * maj 2017 r. dokonano kontroli gaśnic i hydrantów.  Uwagi:

       - nieprawidłowa data przeglądu. 
    * 5 czerwca 2013 r. poddano próbie ciśnieniowej węże hydrantowe. Bez uwag.

    * 6 grudnia 2016 r. dokonano 5-letniego przeglądu technicznego budynku. Bez

       uwag.
i/ ochrona przeciwporażeniowa

   Zasilanie wykorzystywanych urządzeń zapewnia ochronę przeciwporażeniową.

   Uwagi:   
   * w łazience dla pracowników (parter)

      - niehermetyczne gniazdo zasilania 230V. 

       2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń 

           ------------------------------------------------



Budynek szkoły po termomodernizacji i wymianie ogrodzenia. Uwagi:

a/ s. nr 210
    * zanieczyszczone ściany;   
           b/ s. nr 104; 202; 204; 205; 206; 207; 208; 301; 303; 304; 307
    * zniszczona lakierowa osłona parkietu.
c/ budynki ORLIKA

    * po deszczu przecieka dach i woda dostaje się do kilku pomieszczeń.
      3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

----------------------------------------------------------- 
Dobry stan techniczny urządzeń i wyposażenia. Uwagi:       

               * niekompletne lampy sufitowe w pomieszczeniach warsztatowych.
       4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

           --------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     

            a/ gaśnice

     Uwagi:

  * w sekretariacie gaśnica GS-5 do gaszenia materiałów palnych ciekłych (np.

     benzyny) i gazowych (np. propanu-butanu);
b/instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

   Poddano ibp okresowej aktualizacji, tak jak stanowi przepis określony w § 6, ust. 3
   rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
   przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  Nr 
   109, poz. 719). Bez uwag. 
d/ zagrożenia pożarowe 

   Nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia pożarowego;
e/ewakuacja

   Przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji

   (ćwiczebną ewakuację) 29 września 2017 r., tak jak określił w § 17 Minister

   Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie  ochrony

   przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr

   109, poz. 719). Odpowiednio wcześniej zawiadomiono Komendanta Powiatowego

   Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o planowanej ewakuacji.
   Drogi ewakuacyjne drożne i właściwie oznakowane. Uwagi:

   * brak klucza do drzwi ewakuacyjnych z sali gimnastycznej i zastawione wyjście;

f/ hydranty wewnętrzne

    
* na wyposażeniu budynku szkoły występują hydranty Ɵ 25,  tak jak stanowi

   przepis § 19 ust. 1  ww. rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych 

   i Administracji.  Bez uwag.
                    5. Zalecenia pokontrolne

            ---------------------------


 W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia
 o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć. 
6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

  -------------------------------------------------------------------------------              

            Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, 

            może Pan wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

           -------------------

           Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Szkoły Podstawowej nr 14 
w Inowrocławiu,  pod poz. 13.
        Otrzymują:  

        1. Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 14  w Inowrocławiu,

        2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

        3. aa. 

       08.05.2018 r. Rafał Pierzchalski


        
Adam Gil
       ..........................................................                      .......................................... 

        data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej                                                         podpis osoby kontrolującej                                                     


jednostki organizacyjnej  









Ryszard Brejza
                                                                                                                                                           .......................................................................

                                                                                                                                                               podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

